
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

113 GX-B1500/21-5-24036 2024.3.19 所检项目合格

114 GX-B1500/21-5-24037 2024.3.19 所检项目合格

115 GX-B1500/21-5-24038 2024.3.19 所检项目合格



116 GX-B1500/21-5-24039 2024.3.19 所检项目合格

117 GX-B1500/21-5-24040 2024.3.19 所检项目合格

118 GX-B1500/21-5-24041 2024.3.19 所检项目合格



119 GX-B1500/21-5-24042 2024.3.19 所检项目合格

120 GX-B1309/21-5-24008 2024.3.19 所检项目合格

121 GX-B1309/21-5-24009 2024.3.19 所检项目合格



122 GX-B1328/20-5-24036 2024.3.19
本次共检绝缘手套

14只，14只绝缘手套合
格。

123 GX-B1328/20-5-24037 2024.3.19
本次共检绝缘鞋14只，
14只绝缘鞋合格。

124 GX-B1328/20-5-24034 2024.3.19
本 次 共 检 绝 缘 手 套
6只，6只绝缘手套合格
。



125 GX-B1328/20-5-24035 2024.3.19
本次共检绝缘鞋6只，6
只绝缘鞋合格。

126 GX-B1495/20-5-24011～24032 2024/3/18
本次共检高压开关柜22
台，22台高压开关柜所

检项目合格。

127 GX-B1495/20-5-24033～24048 2024/3/18
本次共检高压开关柜16
台，16台高压开关柜所

检项目合格。



128 GX-B1495/20-5-24077～24092 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置16台，16台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

129 GX-B1495/20-5-24121～24138 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置18台，18台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

130 GX-B1495/20-5-24139～24169 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置31台，31台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。



131 GX-B1495/20-5-24050～24057 2024/3/18
本次共检高压开关柜8
台，8台高压开关柜所

检项目合格。

132 GX-B1495/20-5-24170～24183 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置14台，14台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

133 GX-B1495/20-5-24058～24062 2024/3/18
本次共检高压开关柜5
台，5台高压开关柜所

检项目合格。



134 GX-B1495/20-5-24184～24208 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置25台，25台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

135 GX-B1495/20-5-24209～24223 2024/3/18

本次共检防爆型高压配
电装置15台，15台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

136 GX-B1495/20-5-24063～24076 2024/3/18
本次共检高压开关柜14
台，14台高压开关柜所

检项目合格。



137 GX-B1321/20-5-24176～24179 2024.3.18
本次共检电力电缆

4条，4条电力电缆所检
项目合格。


