
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

7 GX-B1495/20-7-24001-24014 2024.3.24
本次共检高压开关设备14台，14台

高压开关设备所检项目合格。

8 GX-B1495/20-7-24015-24025 2024.3.24
本次共检高压开关设备11台，11台

高压开关设备所检项目合格。

9 GX-B1495/20-7-24026-24035 2024.3.24
本次共检高压开关设备10台，10台

高压开关设备所检项目合格。



10 GX-B1495/20-7-24038 2024.3.24
本次共检高压开关设备1台，1台高

压开关设备所检项目合格。

11 GX-B1495/20-7-24039-24040 2024.3.24
本次共检高压开关设备2台，2台高

压开关设备所检项目合格。

12 GX-B1495/20-7-24041-24052 2024.3.24
本次共检高压开关设备12台，12台

高压开关设备所检项目合格。



13 GX-B1495/20-7-24053-24064 2024.3.24
本次共检高压开关设备12台，12台

高压开关设备所检项目合格。

14 GX-B1495/20-7-24065-24075 2024.3.24
本次共检高压开关设备11台，11台

高压开关设备所检项目合格。

15 GX-B1495/20-7-24076-24086 2024.3.24
本次共检高压开关设备11台，11台

高压开关设备所检项目合格。



16 GX-B1321/20-7-24001-24010 2024.3.24
本次共检电力电缆10条，10条电力

电缆所检项目合格。

17 GX-B1321/20-7-24011-24019 2024.3.24
本次共检电力电缆9条，9条电力电

缆所检项目合格。

18 GX-B1321/20-7-24020-24025 2024.3.24
本次共检电力电缆6条，6条电力电

缆所检项目合格。



19 GX-B1321/20-7-24026-24035 2024.3.24
本次共检电力电缆10条，10条电力

电缆所检项目合格。

20 GX-B1321/20-7-24036-24037 2024.3.24
本次共检电力电缆2条，2条电力电

缆所检项目合格。

21 GX-B1321/20-7-24038-24044 2024.3.24
本次共检电力电缆7条，7条电力电

缆所检项目合格。



22 GX-B1310/21-7-24011 2024.3.24 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。

23 GX-B1310/21-7-24012 2024.3.24 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。

24 GX-B1310/21-7-24013 2024.3.24 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。



25 GX-B1310/21-7-24014 2024.3.24 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。

26 GX-B1310/21-7-24015 2024.3.24 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。

27 GX-B1428/21-7-24011 2024.3.24 无缺陷迹痕显示



28 GX-B1428/21-7-24012 2024.3.24 无缺陷迹痕显示

29 GX-B1301/23-7-24001 2024.3.24 综合判定:合格。


