
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

137 GX-B1495/20-2-24472～24480 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

138 GX-B1495/20-2-24481～24489 2024.7.12
本次共检互感器
9组，9组互感器所
检项目合格。



139 GX-B1495/20-2-24490～24498 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

140 GX-B1495/20-2-24499～24509 2024.7.12
本次共检互感器11
组，11组互感器所
检项目合格。



141 GX-B1495/20-2-24510～24518 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

142 GX-B1495/20-2-24519～24529 2024.7.12
本次共检互感器11
组，11组互感器所
检项目合格。



143 GX-B1495/20-2-241000～241011 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关12台，12台高
压防爆开关所检项

目合格。

144 GX-B1495/20-2-241012～241035 2024.7.12
本次共检互感器24
组，24组互感器所
检项目合格。



145 GX-B1495/20-2-241036～241044 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目

合格。

146 GX-B1495/20-2-241045～241062 2024.7.12
本次共检互感器18
组，18组互感器所
检项目合格。



147 GX-B1495/20-2-241063～241071 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目

合格。

148 GX-B1495/20-2-241072～241093 2024.7.12
本次共检互感器22
组，22组互感器所
检项目合格。



149 GX-B1495/20-2-241094～241098 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关5台，5台高压
防爆开关所检项目

合格。

150 GX-B1495/20-2-241099～241108 2024.7.12
本次共检互感器10
组，10组互感器所
检项目合格。



151 GX-B1495/20-2-241109～241115 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关7台，7台高压
防爆开关所检项目

合格。

152 GX-B1495/20-2-241116～241131 2024.7.12
本次共检互感器16
组，16组互感器所
检项目合格。



153 GX-B1495/20-2-24472～24480 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格
。

154 GX-B1495/20-2-24481～24489 2024.7.12
本次共检互感器
9组，9组互感器所
检项目合格。



155 GX-B1495/20-2-24490～24498 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格
。

156 GX-B1495/20-2-24499～24509 2024.7.12
本次共检互感器11
组，11组互感器所
检项目合格。



157 GX-B1495/20-2-24510～24518 2024.7.12

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格
。

158 GX-B1495/20-2-24519～24529 2024.7.12
本次共检互感器11
组，11组互感器所
检项目合格。



159 GX-B1495/20-2-241000～241011 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关12台，12台高
压防爆开关所检项
目合格。

160 GX-B1495/20-2-241012～241035 2024.7.12
本次共检互感器24
组，24组互感器所
检项目合格。



161 GX-B1495/20-2-241036～241044 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目
合格。

162 GX-B1495/20-2-241045～241062 2024.7.12
本次共检互感器18
组，18组互感器所
检项目合格。



163 GX-B1495/20-2-241063～241071 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目
合格。

164 GX-B1495/20-2-241072～241093 2024.7.12
本次共检互感器22
组，22组互感器所
检项目合格。



165 GX-B1495/20-2-241094～241098 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关5台，5台高压
防爆开关所检项目
合格。

166 GX-B1495/20-2-241099～241108 2024.7.12
本次共检互感器10
组，10组互感器所
检项目合格。



167 GX-B1495/20-2-241109～241115 2024.7.12

本次共检高压防爆
开关7台，7台高压
防爆开关所检项目
合格。

168 GX-B1495/20-2-241116～241131 2024.7.12
本次共检互感器16
组，16组互感器所
检项目合格。



169 GX-B1310/21-2-24188 2024.7.12 符合标准要求。

170 GX-B1310/21-2-24189 2024.7.12 符合标准要求。



171 GX-B1310/21-2-24190 2024.7.12 符合标准要求。

172 GX-B1310/21-2-24191 2024.7.12 符合标准要求。



173 GX-B1310/21-2-24192 2024.7.12 符合标准要求。

174 GX-B1310/21-2-24193 2024.7.12 符合标准要求。



175 GX-B1310/21-2-24194 2024.7.12 符合标准要求。

176 GX-B1310/21-2-24195 2024.7.12 符合标准要求。



177 GX-B1310/21-2-24196 2024.7.12 符合标准要求。

178 GX-B1415/22-2-24014 2024.7.12 综合判定：合格。



179 GX-B1321/20-2-24263～24273 2024.7.13
本次共检验电力电
缆11条,11条所检项
目合格。

180 GX-B1321/20-2-24274～24284 2024.7.13
本次共检验电力电
缆11条,11条所检项
目合格。



181 GX-B1321/20-2-24285～24291 2024.7.13
本次共检验电力电
缆7条,7条所检项目
合格。

182 GX-B1321/20-2-24292～24298 2024.7.13
本次共检验电力电
缆7条,7条所检项目
合格。



183 GX-B1321/20-2-24299～24307 2024.7.13
本次共检验电力电
缆9条,9条所检项目
合格。

184 GX-B1321/20-2-24308～24317 2024.7.13
本次共检验电力电
缆10条,10条所检项
目合格。



185 GX-B1321/20-2-24318～24322 2024.7.13
本次共检验电力电
缆5条,5条所检项目
合格。

186 GX-B1321/20-2-24323～24324 2024.7.13
本次共检验电力电
缆2条,2条所检项目
合格。



187 GX-B1321/20-2-24325～24328 2024.7.13
本次共检验电力电
缆4条,4条所检项目
合格。

188 GX-B1322/21-2-24154～24158 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆5条，5条所检项

目合格。



189 GX-B1322/21-2-24159～24161 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆3条，3条所检项

目合格。

190 GX-B1322/21-2-24162～24164 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆3条，3条所检项

目合格。



191 GX-B1322/21-2-24165～24168 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆4条，4条所检项

目合格。

192 GX-B1322/21-2-24169～24183 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆15条，15条所检

项目合格。



193 GX-B1322/21-2-24184～24186 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆3条，3条所检项

目合格。

194 GX-B1322/21-2-24187～24195 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆9条，9条所检项

目合格。



195 GX-B1322/21-2-24226～24231 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆6条，6条所检项

目合格。

196 GX-B1322/21-2-24232～24243 2024.7.13
 本次共检验电力电
缆12条，12条所检

项目合格。



197 GX-B1321/20-2-24249～24255 2024.7.13
本次共检验电力电
缆7条,7条所检项目
合格。

198 GX-B1321/20-2-24256～24262 2024.7.13
本次共检验电力电
缆7条,7条所检项目
合格。



199 GX-B1321/20-2-24345～24353 2024.7.13
本次共检验电力电
缆9条,9条所检项目
合格。

200 GX-B1321/20-2-24354～24359 2024.7.13
本次共检验电力电
缆6条,6条所检项目
合格。



201 GX-B1321/20-2-24360～24364 2024.7.13
本次共检验电力电
缆5条,5条所检项目
合格。

202 GX-B1321/20-2-24365～24372 2024.7.13
本次共检验电力电
缆8条,8条所检项目
合格。



203 GX-B1321/20-2-24373～24377 2024.7.13
本次共检验电力电
缆5条,5条所检项目
合格。

204 GX-B1495/20-2-24530～24535 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关6台，6台高压防爆
开关所检项目合格。



205 GX-B1495/20-2-24536～24545 2024.7.15

本次共检高压防爆开
关10台，10台高压防
爆开关所检项目合格

。

206 GX-B1495/20-2-24546～24549 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关4台，4台高压防爆
开关所检项目合格。



207 GX-B1495/20-2-24550～24554 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。

208 GX-B1495/20-2-24555～24559 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。



209 GX-B1495/20-2-24560～24571 2024.7.15
本次共检互感器

12组，12组互感器所
检项目合格。

210 GX-B1495/20-2-24572～24591 2024.7.15
本次共检互感器

20组，20组互感器所
检项目合格。



211 GX-B1495/20-2-24592～24599 2024.7.15
本次共检互感器

8组，8组互感器所检
项目合格。

212 GX-B1495/20-2-24600～24609 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。



213 GX-B1495/20-2-24610～24619 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。

214 GX-B1495/20-2-24620～24631 2024.7.15

本次共检高压防爆开
关12台，12台高压防
爆开关所检项目合格

。



215 GX-B1495/20-2-24632～24636 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。

216 GX-B1495/20-2-24637～24642 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关6台，6台高压防爆
开关所检项目合格。



217 GX-B1495/20-2-24643～24649 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关7台，7台高压防爆
开关所检项目合格。

218 GX-B1495/20-2-24650～24673 2024.7.15
本次共检互感器

24组，24组互感器所
检项目合格。



219 GX-B1495/20-2-24674～24683 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。

220 GX-B1495/20-2-24684～24697 2024.7.15
本次共检互感器

14组，14组互感器所
检项目合格。



221 GX-B1495/20-2-24698～24711 2024.7.15
本次共检互感器

14组，14组互感器所
检项目合格。

222 GX-B1495/20-2-24712～24722 2024.7.15

本次共检高压防爆开
关11台，11台高压防
爆开关所检项目合格

。



223 GX-B1495/20-2-24723～24732 2024.7.15

本次共检高压防爆开
关10台，10台高压防
爆开关所检项目合格

。

224 GX-B1495/20-2-24733～24754 2024.7.15
本次共检互感器

22组，22组互感器所
检项目合格。



225 GX-B1495/20-2-24755～24774 2024.7.15
本次共检互感器

20组，20组互感器所
检项目合格。

226 GX-B1495/20-2-24775～24781 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关7台，7台高压防爆
开关所检项目合格。



227 GX-B1495/20-2-24782～24788 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关7台，7台高压防爆
开关所检项目合格。

228 GX-B1495/20-2-24789～24796 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关8台，8台高压防爆
开关所检项目合格。



229 GX-B1495/20-2-24797～24802 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关6台，6台高压防爆
开关所检项目合格。

230 GX-B1495/20-2-24803～24818 2024.7.15
本次共检互感器

16组，16组互感器所
检项目合格。



231 GX-B1495/20-2-24819～24832 2024.7.15
本次共检互感器

14组，14组互感器所
检项目合格。

232 GX-B1495/20-2-24833～24848 2024.7.15
本次共检互感器

16组，16组互感器所
检项目合格。



233 GX-B1495/20-2-24849～24860 2024.7.15
本次共检互感器

12组，12组互感器所
检项目合格。

234 GX-B1495/20-2-24861～24865 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。



235 GX-B1495/20-2-24866～24870 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。

236 GX-B1495/20-2-24871～24876 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关6台，6台高压防爆
开关所检项目合格。



237 GX-B1495/20-2-24877～24886 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。

238 GX-B1495/20-2-24887～24896 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。



239 GX-B1495/20-2-24897～24908 2024.7.15
本次共检互感器

12组，12组互感器所
检项目合格。

240 GX-B1495/20-2-24909～24912 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关4台，4台高压防爆
开关所检项目合格。



241 GX-B1495/20-2-24913～24920 2024.7.15
本次共检互感器

8组，8组互感器所检
项目合格。

242 GX-B1495/20-2-24921～24925 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。



243 GX-B1495/20-2-24926～24935 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。

244 GX-B1495/20-2-24936～24940 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关5台，5台高压防爆
开关所检项目合格。



245 GX-B1495/20-2-24941～24950 2024.7.15
本次共检互感器

10组，10组互感器所
检项目合格。

246 GX-B1495/20-2-24951～24954 2024.7.15
本次共检高压防爆开
关4台，4台高压防爆
开关所检项目合格。



247 GX-B1495/20-2-24955～24962 2024.7.15
本次共检互感器

8组，8组互感器所检
项目合格。

248 GX-B1310/21-2-24197 2024/7/15 符合标准要求。



249 GX-B1598/24-2-24128 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
0.98%，小于5%为正常

。

250 GX-B1598/24-2-24129 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.07%，小于5%为正常

。



251 GX-B1598/24-2-24130 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.04%，小于5%为正常

。

252 GX-B1598/24-2-24131 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
0.92%，小于5%为正常

。



253 GX-B1598/24-2-24132 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
0.87%，小于5%为正常

。

254 GX-B1598/24-2-24133 2024/7/17

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.18%，小于5%为正常

。



255 GX-B1328/20-2-24064 2024/7/18 所检项目合格

256 GX-B1328/20-2-24065 2024/7/18 所检项目合格



257 GX-B1495/20-2-24337~24344 2024/7/17
本次共检高压防爆开
关8台，8台高压防爆
开关所检项目合格。

258 GX-B1495/20-2-24345~24351 2024/7/17
本次共检高压防爆开
关7台，7台高压防爆
开关所检项目合格。



259 GX-B1495/20-2-24352~24367 2024/7/17
本次共检互感器

16组，16组互感器所
检项目合格。

260 GX-B1495/20-2-24368~24381 2024/7/17
本次共检互感器

14组，14组互感器所
检项目合格。



261 GX-B1495/20-2-24382～24388 2024/7/17
本次共检高压开关柜
7台，7台高压开关柜

所检项目合格。

262 GX-B1495/20-2-24390～24394 2024/7/17
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜

所检项目合格。



263 GX-B1495/20-2-24395～24400 2024/7/17
本次共检高压开关柜
6台，6台高压开关柜

所检项目合格。

264 GX-B1495/20-2-24401～24406 2024/7/17
本次共检高压开关柜6
台，6台高压开关柜所

检项目合格。



265 GX-B1495/20-2-24407～24411 2024/7/17
本次共检高压开关柜5
台，5台高压开关柜所

检项目合格。

266 GX-B1495/20-2-24412～24416 2024/7/17
本次共检高压开关柜5
台，5台高压开关柜所

检项目合格。



267 GX-B1495/20-2-24417～24423 2024/7/17
本次共检互感器7组，
7组互感器所检项目合

格。

268 GX-B1495/20-2-24424～24428 2024/7/17
本次共检互感器5组，
5组互感器所检项目合

格。



269 GX-B1495/20-2-24429～24434 2024/7/17

本次共检互感器
6组，6组互感器所
检项目合格。

270 GX-B1495/20-2-24435～24442 2024/7/17

本次共检互感器
8组，8组互感器所
检项目合格。



271 GX-B1495/20-2-24443～24447 2024/7/17

本次共检互感器
5组，5组互感器所
检项目合格。

272 GX-B1495/20-2-24448～24452 2024/7/17

本次共检互感器
5组，5组互感器所
检项目合格。


