
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1495/20-P-241052-241060 2024.8.1
本次共检高压开关设
备9台，9台高压开关
设备所检项目合格。

2 GX-B1495/20-P-241098-241102 2024.8.2
本次共检高压开关设
备5台，5台高压开关
设备所检项目合格。

3 GX-B1495/20-P-241092-241097 2024.8.2
本次共检高压开关设
备6台，6台高压开关
设备所检项目合格。



4 GX-B1310-21-P-24059 2024/8/2
未发现超过Φ2mm当
量直径的缺陷。

5 GX-B1310-21-P-24060 2024/8/2
未发现超过Φ3mm当
量直径的缺陷。

6 GX-B1428/21-P-24015 2024/8/2 无缺陷迹痕显示。



7 GX-B1428/21-P-24016 2024/8/2 无缺陷迹痕显示。

8 GX-B1559/22-P-24061 2024.8.1 符合标准要求。

9 GX-B1310/21-P-24062 2024.8.1 符合标准要求。



10 GX-B1310/21-P-24063 2024.8.1 符合标准要求。

11 GX-B1319/21-P-24018 2024.8.2 所检项目合格

12 GX-B1337/22-P-24011-24014 2024.8.2
本次共检互感器

4组，4组互感器所检
项目合格



13 GX-B1500/21-P-24016 2024.8.2 所检项目合格。

14 GX-B1500/21-P-24017 2024.8.2 所检项目合格。

15 GX-B1500/21-P-24018 2024.8.2 所检项目合格。



16 GX-B1309/21-P-24005 2024.8.2 综合判定：合格。

17 GX-B1495/21-P-2401045-2401047 2024.8.5

本次共检高压开关设
备3台，，3台高压开
关设备所检项目合格

。

18 GX-B1495/21-P-2401049-2401051 2024.8.5

本次共检高压开关设
备3台，，3台高压开
关设备所检项目合格

。


