
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

112 GX-B1328/20-5-24140 2024.9.20
本次共检携带式接地和接地短
路装置6套，6套携带式接地和

接地短路装置合格。

113 GX-B1328/20-5-24141 2024.9.20
本次共检验电器10套，10套验

电器合格。

114 GX-B1328/20-5-24145 2024.9.24
本次共检绝缘
手套6只，6只
绝缘手套合格。



115 GX-B1328/20-5-24146 2024.9.24
本次共检绝缘
靴6只，6只绝
缘靴合格。

116 GX-B1328/20-5-24142 2024.9.20本次共检绝缘杆2套，2套绝缘杆合格

117 GX-B1328/20-5-24143 2024.9.20
本次共检携带式接地和接地短
路装置2套，2套携带式接地和

接地短路装置合格。



118 GX-B1328/20-5-24144 2024.9.20
本次共检验电器4套，4套验电

器合格。

119 GX-B1328/20-5-24147 2024年9月27日
本次共检绝缘手套10只，10只

绝缘手套合格。

120 GX-B1328/20-5-24148 2024年9月27日
本次共检绝缘靴10只，10只绝

缘靴合格。



121 GX-B1310/21-5-24329 2024.9.27 符合标准要求。

122 GX-B1310/21-5-24330 2024.9.27 符合标准要求。

123 GX-B1310/21-5-24331 2024.9.27 符合标准要求。



124 GX-B1310/21-5-24332 2024.9.27 符合标准要求。

125 GX-B1310/21-5-24333 2024.9.27 符合标准要求。

126 GX-B1310/21-5-24334 2024.9.27 符合标准要求。



127 GX-B1310/21-5-24335 2024.9.27 符合标准要求。

128 GX-B1310/21-5-24336 2024.9.27 符合标准要求。

129 GX-B1310/21-5-24337 2024.9.27 符合标准要求。



130 GX-B1310/21-5-24338 2024.9.27 符合标准要求。

131 GX-B1310/21-5-24339 2024.9.27 符合标准要求。

132 GX-B1310/21-5-24340 2024.9.27 符合标准要求。



133 GX-B1310/21-5-24341 2024.9.27 符合标准要求。

134 GX-B1310/21-5-24342 2024.9.27 符合标准要求。

135 GX-B1310/21-5-24343 2024.9.27 符合标准要求。



136 GX-B1310/21-5-24344 2024.9.27 符合标准要求。

137 GX-B1310/21-5-24346 2024/9/29 符合标准要求。

138 GX-B1427/21-5-24011 2024/9/29 符合标准要求。



139 GX-B1328/20-5-24149 2024.9.29
本次共检绝缘手套4只，4只

绝缘手套合格。

140 GX-B1328/20-5-24150 2024.9.29
本次共检绝缘靴4只，4只绝

缘靴合格。

141 GX-B1328/20-5-24152 2024.9.29
本次共检绝缘杆1套，1套绝

缘杆合格。



142 GX-B1328/20-5-24153 2024.9.29
本次共检携带式接地和接地
短路装置1套，1套携带式接
地和接地短路装置合格。

143 GX-B1328/20-5-24151 2024.9.29
本次共检验电器2套，2套验

电器合格。
























