
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

14 GX-B1310/21-3-24323 2024年11月8日
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。

15 GX-B1310/23-3-24327 2024年11月8日
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。



16 GX-B1310/23-3-24328 2024年11月8日
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。

17 GX-B1310/23-3-24329 2024年11月8日
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。



18 GX-B1310/23-3-24325 2024年11月8日 符合标准要求。

19 GX-B1310/23-3-24326 2024年11月8日 符合标准要求。



20 GX-B1310/21-3-24340 2024.11.12 符合标准要求

21 GX-B1310/21-3-24341 2024.11.12 符合标准要求



22 GX-B1310/21-3-24342 2024.11.12 符合标准要求

23 GX-B1427/21-3-24106 2024.11.12 符合标准要求



24 GX-B1310/21-3-24350 2024.11.12 符合标准要求

25 GX-B1310/21-3-24351 2024.11.12 符合标准要求



26 GX-B1310/21-3-24324 2024.11.11 符合标准要求。

27 GX-B1310/21-3-24330 2024.11.11 符合标准要求。



28 GX-B1427/21-3-24102 2024.11.11 符合标准要求。

29 GX-B1310/21-3-24331 2024.11.11 符合标准要求。



30 GX-B1427/21-3-24103 2024.11.11 符合标准要求。

31 GX-B1328/20-3-24215 2024.11.15
本次共检绝缘手
套50只，50只绝
缘手套合格。



32 GX-B1328/20-3-24216 2024.11.15
本次共检绝缘靴
18只，18只绝缘

靴合格。

33 GX-B1328/20-3-24217 2024.11.15
本次共检验电器8
支，8支验电器所
检项目合格。



34 GX-B1328/20-3-24218 2024.11.15

本次共检携带式
接地和接地短路
装置4套，4套携
带式接地和接
地短路装置合格

。

35 GX-B1328/20-3-24219 2024.11.15
本次共检绝缘杆2
套，2套绝缘杆所
检项目合格。



36 GX-B1328/20-3-24220 2024.11.15
本次共检绝缘手
套4只，4只绝缘
手套合格。

37 GX-B1328/20-3-24221 2024.11.15
本次共检绝缘靴4
只，4只绝缘靴合

格。



38 GX-B1328/20-3-24222 2024.11.15 所检项目合格。


