
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

196 GX-B1451/20-2-25101～25110 2025/3/25
本次共检高压开关柜10
台，10台所检项目合格
。

197 GX-B1451/20-2-25111～25124 2025/3/25
本次共检高压开关柜14
台，14台所检项目合格
。



198 GX-B1451/20-2-25129～25134 2025/3/31
本次共检高压开关柜
6台，6台所检项目合格
。

199 GX-B1329/21-2-25072～25077 2025/3/25
本次共检氧化锌避雷器6
组，6组所检项目合格。



200 GX-B1329/21-2-25078～25094 2025/3/25
本次共检氧化锌避雷器
17组，17组所检项目合格
。

201 GX-B1329/21-2-25095～25101 2025/3/25
本次共检氧化锌避雷器7
组，7组所检项目合格。


