
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料

19 GX-B1495/20-1-25712～25713 2025.4.8
本次共检高压开关设
备2台，2台高压开关
设备所检项目合格

20 GX-B1495/20-1-25714～25716 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备3台，3台高压
防爆开关设备所检项

目合格



21 GX-B1495/20-1-25717～25727 2025.4.8
本次共检高压开关设
备11台，11台高压开
关设备所检项目合格

22 GX-B1495/20-1-25728～25735 2025.4.8
本次共检高压开关设
备8台，8台高压开关
设备所检项目合格

23 GX-B1495/20-1-25736～25755 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备20台，20台高
压防爆开关设备所检

项目合格



24 GX-B1495/20-1-25756～25775 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备20台，20台高
压防爆开关设备所检

项目合格

25 GX-B1495/20-1-25776～25794 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备19台，19台高
压防爆开关设备所检

项目合格

26 GX-B1495/20-1-25795～25804 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备10台，10台高
压防爆开关设备所检

项目合格



27 GX-B1495/20-1-25805～25812 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备8台，8台高压
防爆开关设备所检项

目合格

28 GX-B1495/20-1-25813～25816 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备4台，4台高压
防爆开关设备所检项

目合格

29 GX-B1495/20-1-25817～25819 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备3台，3台高压
防爆开关设备所检项

目合格



30 GX-B1495/20-1-25820～25824 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备5台，5台高压
防爆开关设备所检项

目合格

31 GX-B1495/20-1-25825～25826 2025.4.8

本次共检高压防爆开
关设备2台，2台高压
防爆开关设备所检项

目合格

32 GX-B1495/20-1-25827～25839 2025.4.8
本次共检高压开关设
备13台，13台高压开
关设备所检项目合格



33 GX-B1350/21-1-25002 2025.4.8
本次共检接地装置5
处，5处接地装置所

检项目合格

34 GX-B1350/21-1-25003 2025.4.8
本次共检接地装置4
处，4处接地装置所

检项目合格

35 GX-B1350/21-1-25008 2025.4.8
本次共检接地装置6
处,6处所检项目合格



36 GX-B1495/20-1-25840～25866 2025.4.8
本次共检高压开关设
备27台，27台高压开
关柜所检项目合格

37 GX-B1495/20-1-25867～25872 2025.4.8
本次共检高压防爆开
关设备6台，6台高压
开关柜所检项目合格



38 GX-B1495/20-1-25873～25877 2025.4.8
本次共检高压开关设
备5台，5台高压开关
柜所检项目合格

39 GX-B1495/20-1-25893～25896 2025.4.8
本次共检高压开关设
备4台，4台高压开关
设备所检项目合格



40 GX-B1547/20-1-25897～25904 2025.4.8
本次共检继电保护装
置8台，8台继电保护
装置所检项目合格

41 GX-B1312/20-1-25023～25027 2025.4.9
本次共检电力变压器
5台，5台电力变压器

所检项目合格



42 GX-B1312/20-1-25028～25029 2025.4.9
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格

43 GX-B1312/20-1-25030～25033 2025.4.9
本次共检电力变压器
4台，4台电力变压器

所检项目合格



44 GX-B1312/20-1-25034～25045 2025.4.9
本次共检电力变压器
12台，12台电力变压
器所检项目合格

45 GX-B1312/20-1-25046～25056 2025.4.9
本次共检电力变压器
11台，11台电力变压
器所检项目合格



46 GX-B1312/20-1-25057～25059 2025.4.9
本次共检电力变压器
3台，3台电力变压器

所检项目合格

47 GX-B1312/20-1-25060～25066 2025.4.9
本次共检电力变压器
7台，7台电力变压器

所检项目合格



48 GX-B1312/20-1-25067～25073 2025.4.9
本次共检电力变压器
7台，7台电力变压器

所检项目合格

49 GX-B1312/20-1-25074～25075 2025.4.9
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格



50 GX-B1312/20-1-25076～25084 2025.4.9
本次共检电力变压器
9台，9台电力变压器

所检项目合格

51 GX-B1312/20-1-25085～25086 2025.4.9
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格



52 GX-B1312/20-1-25087～25088 2025.4.9
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格

53 GX-B1451/20-1-25208～25213 2025.4.14
本次共检继电保护装
置6台，6台继电保护
装置所检项目合格



54 GX-B1313/21-1-25088～25089 2025.4.14
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格

55 GX-B1313/21-1-25090～25091 2025.4.14
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格



56 GX-B1313/21-1-25092～25097 2025.4.14
本次共检电力变压器
6台，6台电力变压器

所检项目合格

57 GX-B1322/21-1-25163～25176 2025.4.14
本次共检验电力电缆
14条，14条所检项目

合格



58 GX-B1322/21-1-25177～25186 2025.4.14
本次共检验电力电缆
10条，10条所检项目

合格

59 GX-B1598/24-1-25013 2025.4.14

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.43%，小于5%为正

常



60 GX-B1598/24-1-25014 2025.4.14

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.51%，小于5%为正

常

61 GX-B1598/24-1-25015 2025.4.14

 实测钢丝绳有效截
面积损失百分比最大
为1.63%，小于5%为

正常

62 GX-B1598/24-1-25016 2025.4.14

实测钢丝绳有效截面
积损失百分比最大为
1.61%，小于5%为正

常



63 GX-B1451/20-1-25218～25238 2025.4.14
本次共检高压开关设
备21台，21台高压开
关设备所检项目合格

64 GX-B1451/20-1-25239～25250 2025.4.14
本次共检高压开关设
备12台，12台高压开
关设备所检项目合格

65 GX-B1451/20-1-25251～25255 2025.4.14
本次共检高压开关设
备5台，5台高压开关
设备所检项目合格



66 GX-B1310/21-1-25070 2025.4.14 符合标准要求

67 GX-B1310/21-1-25071 2025.4.14 符合标准要求

68 GX-B1310/21-1-25072 2025.4.14 符合标准要求



69 GX-B1310/21-1-25073 2025.4.14 符合标准要求

70 GX-B1310/21-1-25074 2025.4.14 符合标准要求

71 GX-B1310/21-1-25075 2025.4.14
未发现超过Φ2mm当

量直径缺陷 



72 GX-B1428/21-1-25075 2025.4.14 无缺陷迹痕显示

73 GX-B1310/21-1-25076 2025.4.14
未发现超过Φ2mm当

量直径缺陷 

74 GX-B1428/21-1-25076 2025.4.14 无缺陷迹痕显示



75 GX-B1313/21-1-25059～25065 2025.4.14
本次共检电力变压器
7台，7台电力变压器

所检项目合格

76 GX-B1313/21-1-25066～25073 2025.4.14
本次共检电力变压器
8台，8台电力变压器

所检项目合格

77 GX-B1328/20-1-25040 2025.4.14
本次共检绝缘胶垫10
个，10个绝缘胶垫合

格


