
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

16 GX-B1383/21-2500025TH1 2025年4月9日 综合判定：合格。

17 GX-B1383/21-2500026TH1 2025年4月9日 综合判定：合格。



18 GX-B1495/20-7-25491～25499 2025.4.10
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备

所检项目合格。

19 GX-B1495/20-7-25500～25509 2025.4.10
本次共检高压开关设备
10台，10台高压开关设

备所检项目合格。

20 GX-B1495/20-7-25510～25517 2025.4.10
本次共检高压开关设备
8台，8台高压开关设备

所检项目合格。



21 GX-B1495/20-7-25518～25522 2025.4.10
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备

所检项目合格。

22 GX-B1495/20-7-25529～25533 2025.4.10
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备

所检项目合格。

23 GX-B1495/20-7-25534～25538 2025.4.10
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备

所检项目合格。



24 GX-B1312/20-7-25143～25145 2025.4.10
本次共检电力变压器3
台，3台电力变压器所

检项目合格。

25 GX-B1312/20-7-25146～25150 2025.4.10
本次共检电力变压器5
台，5台电力变压器所

检项目合格。

26 GX-B1312/20-7-25151～25153 2025.4.10
本次共检电力变压器3
台，3台电力变压器所

检项目合格。



27 GX-B1312/20-7-25159～25161 2025.4.10
本次共检电力变压器3
台，3台电力变压器所

检项目合格。

28 GX-B1312/20-7-25162～25166 2025.4.10
本次共检电力变压器5
台，5台电力变压器所

检项目合格。

29 GX-B1321/20-7-25141～25146 2025.4.10
本次共检验电力电缆6
条，6条电力电缆所检

项目合格。



30 GX-B1321/20-7-25147～25153 2025.4.10
本次共检验电力电缆7
条，7条电力电缆所检

项目合格。

31 GX-B1321/20-7-25172～25174 2025.4.10
本次共检验电力电缆3
条，3条电力电缆所检

项目合格。

32 GX-B1495/20-7-25565～25578 2025.4.10
本次共检高压防爆开关
14台，14台高压防爆开

关所检项目合格。



33 GX-B1328/20-7-25003 2025.4.10
本次共检验电器31支，
31支验电器所检项目合

格。

34 GX-B1495/20-7-25484～25490 2025.4.10
本次共检高压开关设备
7台，7台高压开关设备

所检项目合格。


