
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

111 GX-B1328/20-5-25068 2025.4.21
本次共检绝缘手套
10只，10只绝缘手

套合格。

112 GX-B1328/20-5-25069 2025.4.21
本次共检绝缘靴10
只，10只绝缘靴合

格。



113 GX-B1328/20-5-25070 2025.4.21
本次共检验电器
6支，6支验电器合

格。

114 GX-B1328/20-5-25071 2025.4.21

本次共检携带式接
地和接地短路装置4
套，4套携带式接地
和接地短路装置合

格。

115 GX-B1328/20-5-25072 2025.4.21
本次共检绝缘杆
3支，3支绝缘杆合

格。



116 GX-B1328/20-5-25053 2025/4/20
本次共检绝缘手套
68只，68只绝缘手

套合格。

117 GX-B1328/20-5-25054 2025/4/20
本次共检绝缘靴68
只，68只绝缘靴合

格。

118 GX-B1328/20-5-25055 2025/4/20
本次共检验电器34
支，34支验电器合

格。



119 GX-B1328/20-5-25056 2025/4/20

本次共检携带式接
地和接地短路装置
21套，21套携带式
接地和接地短路装

置合格。

120 GX-B1328/20-5-25057 2025/4/20
本次共检绝缘杆
2支，2支绝缘杆合

格。

121 GX-B1328/20-5-25058 2025/4/20
本次共检绝缘胶垫
36个，36个绝缘胶

垫合格。



122 GX-B1495/20-5-25160～25161 2025.4.21

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

123 GX-B1495/20-5-25155～25159 2025.4.21

本次共检高压开关
柜5台，5台高压开
关柜所检项目合格

。

124 GX-B1495/20-5-25213～25219 2025.4.21

本次共检高压开关
柜7台，7台高压开
关柜所检项目合格

。



125 GX-B1495/20-5-25185～25193 2025.4.21

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

126 GX-B1495/20-5-25169～25184 2025.4.21

本次共检高压开关
柜16台，16台高压
开关柜所检项目合

格。

127 GX-B1323/21-5-25026 2025.4.21 所检项目合格。



128 GX-B1323/21-5-25027 2025.4.21 所检项目合格。

129 GX-B1323/21-5-25017～25019 2025.4.21 所检项目合格。

130 GX-B1323/21-5-25020～25025 2025.4.21 所检项目合格。



131 GX-B1323/21-5-25016 2025.4.21 所检项目合格。

132 GX-B1328/20-5-25030 2025.4.23
本次共检绝缘手套
192只，192只绝缘

手套合格。

133 GX-B1336/22-5-25001 2025.4.23 所检项目合格。



134 GX-B1336/22-5-25002 2025.4.23 所检项目合格。

135 GX-B1495/20-5-25194～25197 2025.4.23

本次共检高压开关
柜4台，4台高压开
关柜所检项目合格

。

136 GX-B1495/20-5-25198～25201 2025.4.23

本次共检高压开关
柜4台，4台高压开
关柜所检项目合格

。



137 GX-B1495/20-5-25220～25227 2025.4.23

本次共检高压开关
柜8台，8台高压开
关柜所检项目合格

。

138 GX-B1495/20-5-25239～25253 2025.4.23

本次共检高压开关
柜15台，15台高压
开关柜所检项目合

格。

139 GX-B1495/20-5-25228～25233 2025.4.23

本次共检高压开关
柜6台，6台高压开
关柜所检项目合格

。



140 GX-B1495/20-5-25102～25127 2025.4.23

本次共检高压开关
柜26台，26台高压
开关柜所检项目合

格。

141 GX-B1495/20-5-25128～25152 2025.4.23

本次共检高压开关
柜25台，25台高压
开关柜所检项目合

格。

142 GX-B1321/20-5-25202～25215 2025/4/25
本次共检电力电缆
14条，14条电力电
缆所检项目合格。



143 GX-B1312/20-5-25169～25170 2025/4/25

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

144 GX-B1495/20-5-25374～25396 2025/4/25

本次共检高压开关
柜23台，23台高压
开关柜所检项目合

格。

145 GX-B1329/21-5-25139～25161 2025/4/25
本次共检氧化锌避
雷器23组，23组所

检项目合格。



146 GX-B1495/20-5-25350～25373 2025.4.25

本次共检高压开关
柜24台，24台高压
开关柜所检项目合
格。

147 GX-B1312/20-5-25161～25166 2025.4.25

本次共检电力变压
器6台，6台电力变
压器所检项目合格
。

148 GX-B1312/20-5-25167～25168 2025.4.25

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格
。



149 GX-B1321/20-5-25216～25220 2025.4.25
本次共检电力电缆5
条，5条电力电缆所
检项目合格。

150 GX-B1312/20-5-25095～25100 2025/4/25

本次共检防爆干式
变压器6台，6台防
爆干式变压器所检

项目合格。

151 GX-B1310/21-5-25074 2025/4/26 符合标准要求。



152 GX-B1310/21-5-25075 2025/4/26 符合标准要求。

153 GX-B1310/21-5-25076 2025/4/26 符合标准要求。

154 GX-B1310/21-5-25077 2025/4/26 符合标准要求。



155 GX-B1310/21-5-25078 2025/4/26 符合标准要求。

156 GX-B1310/21-5-25079 2025/4/26 符合标准要求。

157 GX-B1310/21-5-25080 2025/4/26 符合标准要求。



158 GX-B1310/21-5-25081 2025/4/26 符合标准要求。

159 GX-B1310/21-5-25082 2025/4/26 符合标准要求。



160 GX-B1310/21-5-25083 2025/4/26 符合标准要求。

161 GX-B1310/21-5-25084 2025/4/26 符合标准要求。



162 GX-B1310/21-5-25085 2025/4/26 符合标准要求。

163 GX-B1310/21-5-25086 2025/4/26 符合标准要求。



164 GX-B1310/21-5-25087 2025/4/26 符合标准要求。

165 GX-B1310/21-5-25088 2025/4/26 符合标准要求。



166 GX-B1428/21-5-25009 2025/4/26 无缺陷迹痕显示。

167 GX-B1428/21-5-25010 2025/4/26 无缺陷迹痕显示。



168 GX-B1427/21-5-25002 2025/4/26 符合标准要求。

169 GX-B1427/21-5-25003 2025/4/26 符合标准要求。



170 GX-B1321/20-5-25226～25233 2025.4.26
本次共检电力电缆8
条，8条电力电缆所

检项目合格。

171 GX-B1336/22-5-25012～25013 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。



172 GX-B1336/22-5-25011 2025.4.26 所检项目合格。

173 GX-B1336/22-5-25010 2025.4.26 所检项目合格。



174 GX-B1336/22-5-25008～25009 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。

175 GX-B1336/22-5-25006～25007 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。



176 GX-B1336/22-5-25005 2025.4.26 所检项目合格。

177 GX-B1336/22-5-25003～25004 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。



178 GX-B1312/20-5-25102 2025.4.26 所检项目合格。

179 GX-B1495/20-5-25294 2025.4.26 所检项目合格。



180 GX-B1495/20-5-25285～25293 2025.4.26

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

181 GX-B1321/20-5-25234～25237 2025.4.26
本次共检电力电缆4
条，4条电力电缆所

检项目合格。



182 GX-B1495/20-5-25295～25296 2025.4.26

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

183 GX-B1336/22-5-25018～25019 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。



184 GX-B1336/22-5-25017 2025.4.26 所检项目合格。

185 GX-B1336/22-5-25016 2025.4.26 所检项目合格。



186 GX-B1336/22-5-25014～25015 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。

187 GX-B1336/22-5-25028 2025.4.26 所检项目合格。



188 GX-B1336/22-5-25026～25027 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。

189 GX-B1336/22-5-25025 2025.4.26 所检项目合格。



190 GX-B1336/22-5-25024 2025.4.26 所检项目合格。

191 GX-B1336/22-5-25022～25023 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。



192 GX-B1336/22-5-25020～25021 2025.4.26
本次共检母线2段，
2段母线所检项目合

格。

193 GX-B1495/20-5-25277～25284 2025.4.26

本次共检高压开关
柜8台，8台高压开
关柜所检项目合格

。



194 GX-B1321/20-5-25195～25201 2025.4.26
本次共检电力电缆7
条，7条电力电缆所

检项目合格。

195 GX-B1321/20-5-25176～25183 2025.4.26
本次共检电力电缆8
条，8条电力电缆所

检项目合格。



196 GX-B1336/22-5-25029 2025.4.26 所检项目合格。

197 GX-B1314/21-5-25001 2025.4.26 所检项目合格。



198 GX-B1314/21-5-25002～25003 2025.4.26

本次共检干式电抗
器2台，2台干式电
抗器所检项目合格

。

199 GX-B1314/21-5-25004 2025.4.26 所检项目合格。



200 GX-B1314/21-5-25005～25006 2025.4.26

本次共检干式电抗
器2台，2台干式电
抗器所检项目合格

。

201 GX-B1323/21-5-25030～25034 2025.4.26 所检项目合格。



202 GX-B1323/21-5-25035～25040 2025.4.26 所检项目合格。

203 GX-B1323/21-5-25043～25044 2025.4.26 所检项目合格。



204 GX-B1329/21-5-25162～25166 2025.4.26

    本次共检氧化
锌避雷器23组，23
组氧化锌避雷器所

检项目合格。

205 GX-B1328/20-5-25033 2025.4.26

本次共检携带式接
地和接地短路装置
44套，44套携带式
接地和接地短路装

置合格。



206 GX-B1321/20-5-25184～25194 2025.4.26
本次共检电力电缆
11条，11条电力电
缆所检项目合格。

207 GX-B1495/20-5-25266～25276 2025.4.26

本次共检高压开关
柜11台，11台高压
开关柜所检项目合

格。



208 GX-B1495/20-5-25254～25265 2025.4.26

本次共检高压开关
柜12台，12台高压
开关柜所检项目合

格。

209 GX-B1495/20-5-25079～25086 2025.4.26

本次共检防爆型高
压配电装置8台，8
台防爆型高压配电
装置所检项目合格

。



210 GX-B1495/20-5-25297～25298 2025.4.26

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

211 GX-B1312/20-5-25113 2025.4.26 所检项目合格。



212 GX-B1312/20-5-25112 2025.4.26 所检项目合格。

213 GX-B1312/20-5-25111 2025.4.26 所检项目合格。



214 GX-B1312/20-5-25109～25110 2025.4.26

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

215 GX-B1321/20-5-25244～25245 2025.4.26
本次共检电力电缆2
条，2条电力电缆所

检项目合格。



216 GX-B1321/20-5-25257～25260 2025.4.26
本次共检电力电缆4
条，4条电力电缆所

检项目合格。

217 GX-B1321/20-5-25238～25243 2025.4.26
本次共检电力电缆6
条，6条电力电缆所

检项目合格。



218 GX-B1321/20-5-25246～25251 2025.4.26
本次共检电力电缆6
条，6条电力电缆所

检项目合格。

219 GX-B1321/20-5-25252～25256 2025.4.26
本次共检电力电缆5
条，5条电力电缆所

检项目合格。



220 GX-B1321/20-5-25262～25264 2025.4.26
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。

221 GX-B1321/20-5-25261 2025.4.26 所检项目合格。



222 GX-B1312/20-5-25087 2025.4.26 所检项目合格。

223 GX-B1312/20-5-25088 2025.4.26 所检项目合格。



224 GX-B1312/20-5-25091 2025.4.26 所检项目合格。

225 GX-B1312/20-5-25092～25093 2025.4.26

本次共检煤矿在用
电力变压器2台，2
台煤矿在用电力变
压器所检项目合格

。



226 GX-B1312/20-5-25089～25090 2025.4.26

本次共检煤矿在用
电力变压器2台，2
台煤矿在用电力变
压器所检项目合格

。

227 GX-B1321/20-5-25166～25175 2025.4.26
本次共检电力电缆
10条，10条电力电
缆所检项目合格。



228 GX-B1312/20-5-25108 2025.4.26 所检项目合格。

229 GX-B1312/20-5-25103～25106 2025.4.26

本次共检电力变压
器4台，4台电力变
压器所检项目合格

。



230 GX-B1312/20-5-25107 2025.4.26 所检项目合格。

231 GX-B1312/20-5-25094 2025.4.26 所检项目合格。



232 GX-B1323/21-5-25045～25046 2025.4.26 所检项目合格。

233 GX-B1323/21-5-25041～25042 2025.4.26 所检项目合格。



234 GX-B1323/21-5-25047 2025.4.26 所检项目合格。

235 GX-B1323/21-5-25028～25029 2025.4.26 所检项目合格。


